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SCHEMAT TABLIC MIESZKANIOWYCH TM

SCHEMAT DLA TABLIC MIESZKANIOWYCH
 TM-3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24
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SCHEMAT DLA TABLIC MIESZKANIOWYCH
 TM-1, 2, 5, 8, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 26
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UWAGA:

 połączoną z szafką telekomunikacyjną
- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 30% miejsca

- rozdzielnicę wykonać jako podynkową z dzwiami pełnymi,
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OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania

 w układzie TN-S oraz wyłącznik roznicowoprądowy
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